Projekteringsrad

Dimensioner (LxBxH)

Styrskapets dimensioner: 398x300x594 mm
Produktskapets dimensioner: 398x300x594 mm

Placering

Styrskdpet monteras pa en vagg i ett frostfritt
utrymme sa ndra pumpstationern som mojligt samt
lattatkomligt for service.

Produktskapet placeras under styrskapet.
Produktslang och luftslang maste sdkras mot
minusgrader i hela sin langd, fran styrskap till
pumpstation.
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El

Styrskapet kraver ett dubbelt eluttag for jordad
stickkontakt (230 V, 10A). Kontrollera att eluttaget
inte ar kopplad via huvudbrytaren for koket -
styrskapet kraver konstant spanning. Systemet
kraver ingen egen grupp i elcentralen.
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